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Уважаемая Вероника Николаевна!

На Ваш запрос, изложенный в письме от 31.10.23 г. № 054 сообщаем 
следующее.

Единственное ограничение на «установку газоиспользующего 
оборудования, в т.н. систем поквартирного теплоснабжения с 
индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе» в 
многоквартирных жилых домах и общественных зданиях высотой не более 
28 м. изложено в п. 5.2. СП 7.13130.

Однако в этом же пункте и даже в этом же предложении СП указано, 
что установку данного оборудования следует применять в соответствии с СП 
60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». Действующая редакция «СП 60.13330.2020. Свод 
правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01- 
2003» содержит требования пожарной безопасности в разделе 9.

. Одновременно, «СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. 
Правила проектирования систем газопотребления» допускают размещение 
бытового газоиспользующего оборудования в жилых домах высотой более 28 
м.

В соответствии с нормами ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
пожарная безопасность считается обеспеченной при выполнении в полном 
объеме требований техрегламента, а также одного из условий, 
перечисленных в ч. 1 данной статьи.

Поскольку требования Федерального закона имеют более высокую 
юридическую силу, полагаем, что при условии выполнения требований ст. 6
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Закона № 123-ФЭ, размещение газоиспользующего оборудования в жилых 
домах высотой более 28 м. — допускается.

Дополнительно сообщаем, что о причинах формулировки ограничений, 
приведенных в п. 5.2. СП 7.13130, нами сделан дополнительный запрос 
автору СП. После получения ответа соответствующая информация Вам будет 
сообщена дополнительно.


